Fyysinen ohje / Monolith18 kW 1-syotolla
Pro-B2-ohjauskeskus + S2-30 lisakontaktoriyksikko

1K

KIUKAISTA KIUKAIN

SAHKOKESKUS

SAUNATILA

Termostaattianturi
10 cm katon
rajasta

Ohjauskaapeli
esim. 5x1,5 MMJ

MMJ 3x1,5

5x10

5x10

Termostaattianturin voi asentaa myds kattoon
10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.

Huom! Al4 asenna limpdanturia alle 1000 mm
etdisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilista
tai alle 500 mm etdisyydelle anturista poispdin
suunnatusta venttiilista.

10-30 cm
kiukaan
vaipan

ulkoreunasta
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